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Vodohospod6isk5 spole6nost Vrchlice - Male6, a.s.
Provoz laboratoti

Bylany 85,284 01 Kutn6 Hora
Zku5ebni laboratoi d.1289 akreditovan6 e lA

podte eSN EN tSo/tEC 17025:2018
wwrv.labtrojice.cz L 1289

Protokol o zkou5ce dislo: 23861112022

dislo vzork u: 4647 t 1 t2022

Objednatel: ObecHrabdSin
Hrab65in 14
Hrab6Sin
286 01

Obec: Hrabd5in

Misto odb6ru: Hrab65in OU, dp. 14

Datum odb6ru: 3.10.2022

Datum piijeti: 3.10.2022

Ukondenl anallz: 6.10.2022

Odebral: Sojkov6 Jana

Odebr6no dle:

Matrice:

Typ vzorku:

soP c.11.1.1

pitn6 voda

prostf

Zkou5ky provedla: Laboratoi pitn6 vody - Upravna vody u sv. Trojice, Bylany 85,284 01 Kutn6 Hora

Datumvystaveniprotokolu: 14.10.2022

e-mai1: kostrubanicova@vhskh.cz
laborator@vhskh.cz

Stranal (celkem2 ) Tel 702 188 460



Vodohospoddisk6 spolednost Vrchlice - Maled a.s. Kutn5 Hora, Provoz laboratoii

Protokol o zkouSce 6islo: 23861112022 dislo vzork u: 4647 I 1 12022

Obec: Hrab65in

Misto odb6ru: Hrab65in OU, dp. 14

Stanoveni Jednotka Hodnota Metoda Pozn.
stanovenl

Limit Vyhodno
ceni

Koliformni bakterie
I ntestindlni enterokoky
Podty kolonii pii 36'C
Po6ty kolonii pii 22"C

# Teplota
# Chlor volnf
Barva
Zdkal
pH

Konduktivita
zNK 8,3
KNK 4,5
CO2 - volnli
CO2 - v1zany
CO2 - agresivni
Chloridy
CHSKrrirn

Hlinik
Zelezo
Mangan
Amonn6 ionty
Dusitany
Dusicnany

KTJ/100m1 0
KTJi 100m1 0

KTJ/ml 0
KTJ/ml 1

"c 14,5
mg/l 0,05

mg/l Pt <2,5
ZF(n) <0,20

7,7
mS/m 45,6
mmol/l 0,02
mmol/l 1,26

mg/l 0,88' mg/l 55,44
mg/l 0,68
mg/l 42,5
mgil 1,95
mgil 0,02
mg/l <0,05

mg/l <0,01

mg/l 0,049

SOP 35

SOP 27

SOP 36

SOP 36

SOP 45

SOP 31

SOP 18

SOP 17

SOP 1

SOP ,11

SOP 3

SOP 2
vlipodet N

vlipodet N

vlipodet N

SOP 13

SOP 43

SOP 9
SOP 7
SOP 40

SOP 16

max.O MH +

max.0 NMH +

max.40 DH +

max.200 DH +

8-12DH
max.0,30 MH +

max.20,0 MH +

max.5,0 MH +

6,5 - 9,5 MH +

max.125,0 MH +

max.100,0 MH +

max.3,00 MH +

max.0,200 MH +

max.0,20 MH +

max.0,050 MH +

max.0,500 MH +

max.0,500 NMHmg/l <0,006 SOP 14

mgil '1,6 SOP 38
SiranY mgfl 90,3 SOp tZ mfu
NMH nejvy55i meznS hodnota

MH mezn5 hodnota
DH doporueen6 hodnota

N stanoveni neni v rozsahu akreditace
# zkouSka byla provedena na mist6 odb6ru

max.50,0 NMH +

Vyhodnoceni: + vyhovuje vyhl6Sce C.25212004 Sb. v pl. zndni
- nevyhovuje vyhl65ce e.252t2004 Sb. v pt. zn6ni

VyhodnocenI byla provedena porovn6nlm nam6ien€ hodnoty s limitnimi hodnotami uvedenfmi ve Vyhl6sce MZd 2S2I2OO4 Sb. v
platn6m zndni bez uv62eni nej istot.
Odb6r vzorku byl proveden vzorkovacl skupinou laboratoie v rozsahu akreditace

Tento protokol lze Siiit pouze v pln6m, nezm6ndn6m zn6ni, jinak jen se souhlasem zkuSebni laboratoie. Vysledky provedenfch
zkou$ek se tlkaji jen zkouSdnfch vzork0, uvedenfch v tomto protokolu.

Seznam metod s uvedenlm nejistoty mdienije dostupn! na webovlich str6nk6ch laboratoie: www.labtrojice.cz a je rovn6Z na
poZAdAni k dispozici.

PlAn a zAznam o odbCru vzorku je na vyZAdAni k dispozici v laboratoii.

kostrubani cova@vhskh. cz
laborator@vhskh.cz
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